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MVE Fláje, pravá SV – vyvedení výkonu do elektroměrového rozvaděče 
 

ROZHODNUTÍ 
 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní 
úřad příslušný podle § 107 písm. u) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad 
podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na 
žádost ze dne 7.9.2023 a po provedeném vodoprávním řízení rozhodl, že žadateli 
(účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu) 
 
Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, 
CZ-NACE 36000,  

vydává společné povolení 
 
podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94p stavebního zákona pro záměr „MVE Fláje, 
pravá SV – vyvedení výkonu do elektroměrového rozvaděče“. 

 

Popis stavby: 
Předmětem záměru je stavební objekt SO 01 MVE – vyvedení výkonu - 2x silový kabel 
– 1-AYKY 3x120+70, L= 310 m, 1x ovládací kabel – CYKY-J 12x2,5, L= 310 m a 1x elektro-
měrový rozváděč. Vedle stávajícího elektroměrového rozvaděče bude zřízen nový 
rozvaděč RE pro napojení silových kabelů a ovládacího kabelu pro HDO. Kabely bu-
dou vedeny v zemi a od vstupu do hráze přes jádrový vrt povedou v kabelovém žlabu 
až k rozvaděči MVE. Vnitřní kabelová tras (délka 56,7 m) začíná v prostoru pravé spodní 
výpusti ve výklenku mezi pilíři č. 17 a 18. Kabelová trasa pomocí prostupu Ø200 mm 
přejde do vnější trasy. Venkovní kabelová trasa v délce 253,3 m pokračuje podél paty 
hráze směrem k pravobřežnímu zavázání. Trasa bude umístěna mezi patu hráze a pří-
stupové schodiště U pravobřežního zavázání hráze se trasa odkloní a po terénní lavici 
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ve svahu povede ke stávajícímu parkovišti, kde budou kabely ukončeny v novém roz-
vaděči, který bude instalován vedle stávajícího elektroměrového rozvaděče.  Kabely 
vnější trasy budou vedeny ve výkopu hloubky 0,8 m, šířky 0,35 m.  

 

Účelem stavby je zajištění dalšího efektivního využití hydroenergetického potenciálu 

vodního díla Fláje. 

 
Údaje o stavbě: 
Kraj: Ústecký 
Obec: Český Jiřetín 
Katastrální území: Český Jiřetín, Fláje 
Pozemky: k.ú. Český Jiřetín: st. 218, 1393, 
                  k.ú. Fláje: 602/34, 602/38 a 721  
Souřadnice: X: 968515, Y: 792362 
ČHP: 1-15-03-0290-2-00 
HGR: 6131 
Vod. útvar pov. vod: OHL_1340 – „Flájský potok od hráze nádrže Fláje po státní hranici“ 
Vod. útvar pod. vod: 61310 – „Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu“ 
 
Podmínky pro umístění a provedení stavby dle § 94p odst. 1 stavebního zákona: 

1. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace vypracované 
právnickou osobou „VP PROJEKTING“ s.r.o., Přemyslova 3, 12000 Praha, IČO 
63676907, v srpnu 2023 pod číslem VP 04-01/2023. 

2. Před zahájením prací bude vytýčeno podzemní vedení ve správě ČEZ 
Distribuce, a.s., a s jeho trasou bude prokazatelně obeznámen zhotovitel 
stavby. 

3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 736133 Návrh a provádění 
zemního tělesa pozemních komunikací a musí být dodrženo nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. 

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, 
komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické 
infrastruktury musí být provedeny zejména v souladu s ČSN 332000-5-52, ČSN EN 
50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 736005 a PNE 330000-6, PNE 333301 a PNE 341050. 

5. Zahájení prací bude provozovateli distribuční soustavy oznámeno minimálně 3 
pracovní dny předem. 

6. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím lze pouze se souhlasem 
vlastníka. 

7. Před záhozem musí být zástupce vlastníka kabelu vyzván ke kontrole uložení. 
8. Bez předchozího souhlasu vlastníka kabelu je zakázáno měnit vrstvu zeminy nad 

kabelem. 
9. Při provádění stavby v blízkosti sítí elektronických komunikací společnosti CETIN 

a.s. (SEK) je ve vzdálenosti 0,5 m na každou stranu od něj nutné používat pouze 
vhodné nářadí s vyloučením mechanizace a řídit se všeobecnými podmínkami 
ochrany SEK. 

10. Zahájení stavby bude 3 měsíce předem projednáno s Lesy ČR, s.p.,  - LS Litvínov. 
11. Realizací stavby nedojde k zamezení průjezdnosti stávajících katastrovaných i 

nekatastrovaných komunikací pro Lesy ČR, s.p. 
12. Příslušnému revírníkovi bude nahlášeno zahájení i ukončení prací. 
13. Výkopek, stavebniny ani jiné materiály nebudou ukládány na pozemky určené 

k plnění funkce lesa. 
14. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení 

kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby: dokončení stavby za účelem 
provedení závěrečné kontrolní prohlídky. 

15. Stavba bude dokončena do 31.10.2025.   
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Podmínky pro užívání stavby dle § 94p odst. 1 stavebního zákona: 
16. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu/rozhodnutí dle 

stavebního zákona. 
Návrh na kolaudaci bude doložen  
- stanoviskem vlastníka podzemního vedení, popř. zápisem do stavebního 
deníku, 
- zápisem o předání a převzetí stavby, pokud bude vyhotoven, 
- dokumentací ověřenou vodoprávním úřadem ve stavebním řízení, 
- dokumentací skutečného provedení stavby, pokud došlo k odchylkám v 
průběhu stavby, 
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, 
- doklady o nakládání s odpady,  
- návrhem manipulačního řádu vodního díla odsouhlaseného správcem 
povodí, pokud se záměr dotkne manipulace na vodním díle.   

 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
Dne 7.9.2023 byla na Krajský úřad Ústeckého kraje podána žádost právnické osoby 
Povodí Ohře, státní podnik, IČO 770889988, prostřednictvím společnosti „VP PROJEK-
TING“ s.r.o., IČO 63676907, o vydání společného povolení pro záměr „MVE Fláje, pravá 
SV – vyvedení výkonu do elektroměrového rozvaděče“. 
 
Během řízení byla předložena tato stanoviska a vyjádření: 
- stanovisko OPK Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 11.7.2023, 
- vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje z hlediska vodního hospodářství ze dne 
18.7.2023, 
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Litvínov ze dne 21.6.2023, 
- závazné stanovisko SSL MěÚ Litvínov ze dne 11.8.2023, 
- stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 31.5.2023, 
- stanovisko CETIN a.s. ze dne 22.8.2025, 
- stanovisko spol. VODNÍ DÍLA – TBD a.s. ze dne 11.7.2023, 
- vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, ze dne 15.6.2023, 
- vyjádření Lesů ČR, s.p., ze dne 6.12.2022 a 1.8.2023, 
- souhlas ČEZ Distribuce  s činností v OP distribuční soustavy ze dne 7.9.2023, 
- smlouva o připojení k distribuční soustavě. 
 
Vzhledem k tomu, že bylo možné rozhodnout na základě předložených podkladů, 
neoznámil vodoprávní úřad zahájení řízení samostatným opatřením, ale po posouzení 
souladu podkladů a projektové dokumentace vydal rozhodnutí, jako první úkon 
v řízení. Do podmínek rozhodnutí zahrnul požadavky účastníků řízení a dotčených 
orgánů. Požadavky dotčených osob, které do výroku nezahrnul, odrážejí ustanovení 
obecně závazných právních předpisů, popř. jsou vypořádány v projektu (např. 
požadavky spol. VODNÍ DÍLA – TBD a.s.). 
 

S ohledem na účel stavby, kterým je efektivní využití hydroenergetického potenciálu 

vodního díla Fláje, a za předpokladu splnění stanovených podmínek a povinností, 

vodoprávní úřad stavební záměr schválil, neboť je přesvědčen, že jeho realizací 

nebudou negativně dotčeny vodohospodářské ani jiné právem chráněné zájmy.  

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ 

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle ustanovení § 81 a 
následujících správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se 
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rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolat k Ministerstvu zemědělství se lze 
ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí, a to podáním učiněným u 
Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.  
 
 
 
 
RNDr. Tomáš Burian 
vedoucí oddělení životního prostředí 
 
 
 
Rozdělovník: 
účastníci řízení.:  

- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03  - prostřednictvím 

právnické osoby „VP PROJEKTING“ s.r.o. 

- Obec Český Jiřetín 

- CETIN a.s. 

- ČEZ Distribuce, a.s. 

- Lesy České republiky, s.p. 

 
 
dotčené orgány a ostatní: 

-    MěÚ Litvínov - SSL 
-    VODNÍ DÍLA – TBD a.s.  
-    Krajský úřad Ústeckého kraje, OPK  


